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ACTE ALE AUTORITATII NATIONALE DE
REGLEMENTARE iIN DOMENIUL ENERGIEI

AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE IN DOMENIUL ENERGIEI

ORDIN
pentru aprobarea tarifelor specifice si indicilor specifici utilizati la stabilirea tarifelor de racordare a
utilizatorilor la retelele electrice de interes public

Avand in vedere prevederile art. 75 alin. (1) lit. f) din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu
modificarile si completarile ulterioare, ale art. 35 din Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la retelele electrice de interes
public, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 59/2013, cu modificarile
si completarile ulterioare, precum si ale art. 14 din Metodologia de stabilire a tarifelor de racordare a utilizatorilor la retelele electrice
de interes public, aprobata prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 11/2014, cu
modificarile si completarile ulterioare,

in temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. b) si ale art. 9 alin. (1) lit. ¢) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 33/2007
privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei, aprobata cu modificari si completari
prin Legea ner. 1G&0F2012,

prasedintele Autoritdtii Mationale de Reglementare in Domeniul Energiei emite prazentul ordin

Art. 1. — Sa aprobd {anfale specifics S indicii specifici uliizali Arl 4. — La dala intrarii in vigoare a prezeniulul ordin se
la Stt_?bi”tre-"_-': ﬂ'ﬁlmmnfﬂml“ T:‘-'i Tuﬂfi Tl:‘"“ taf"ﬂ;'liff deracordate  ahrogd  Ordinul  presedintels  Autoritdti - Mationale  de
a uthzatoricr la e elecirice de interes public, previeuli in - i
anexa nr. 1, care rél':-‘ﬁ parte integranta din Dli.&aenlull:lﬂrﬂm. I Reglem-eniare. i Dwer.m'..l Enemfgl. Bk, 15000 p?htru

Art. 2. — S apeabi concllile c& stau & baza stabllinl mdiclor aprobarea larifelor i indicibor specifici utilizatl la sfabilirea
specifici previézuli la art, 1, ullizat pentru caleulul componentsl  tBnfelor de racordare a ulilizatorilor la retelele electrice de medie
Tr a tarifulul de racordare, prevazube in anexa nr. 2, care face 5| joasd tensiune, pubilical Tn Monilorul Oficial al Romaniei,

parte integranis din preseniul ordin, Partea |, nr. 658 din 22 iulie 2004, cu modificarile si completarile
Art. 3. — Oparatorii de retea duc |a indeplinire prevederis SO TR <4 fRCafile 31 Comy !

prezentului ordin, iar entitaile organizatonce din cadnd Autortagi o Rare- . .
Nationale de Reglamentare in Domeniul Energiei urméresc Al 5. — Prezentul cedin ga pubilicd in Monitornd Ciicial al
respectarea pravadarilor prazentulul ordin. Romaniei, Pariea |, 5i intré in vigoare fa dafa de 1 ianuarss 2015.

Presedintele Autoniatii Makonale de Reglemantare in Domeniul Enargesl,
MNiculae Havrllag

Bucuresti, 3 decembrie 2014,

Nz 141,
ANEXA Nr. 1
Tarifele specifice si indicil specifici utilizati la stabilirea componentelor Tg, Ty 5i T
ale tarifelor de racordare a utliizatorilor |la relelele electrice de Interes public
Indicii specifici utilizagi pentru calculul componentei Ty a tarifului de racordare
Tipul instalape de racerdars i spedhic LI VararaVakoam T TV
Bransamente: cu priza fara priza

de pamnt de pdmdént

Bransament monofazat radial asman

— bransament monofazat aerian slandard Cbma» Pbma leibuc. Z.100 1.400

— deschidere suplimentara am lei/buc. 1.500 1.500

Bransament monofazat radial subteran

— bransament monofazat subteran standard L <20 m din LEA | cpms: Pbms lei/buc. 2.500 2.000

— bransament monofazat subteran standard L <20 m din firida | cpms, Poms lei/buc. 2.200 1.800

— cresterea lungimiicu 1 mfatd de L=20m Sm lei/m 50 50
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Tipul instalatiei de racordare Indici specifici U.M. Varianta/Valoare fara TVA
Bransament trifazat radial aerian S < 15 kVA
— bransament trifazat aerian standard Cbtas Pbta lei/buc. 2.800 2.000
— deschidere suplimentara ay lei/buc. 1.600 1.600
Bransament trifazat radial aerian 15 kVA < S < 20 kVA
— bransament trifazat aerian standard Cbta» Pbta lei/buc. 2.800 2.000
— deschidere suplimentara a lei/buc. 1.600 1.600
Bransament trifazat radial aerian 20 kVA < S < 30 kVA
— bransament trifazat aerian standard Cbtas Pbta lei/buc. 2.900 2.100
— deschidere suplimentara ay lei/buc. 1.600 1.600
Bransament trifazat radial subteran S < 15 kVA
— bransament trifazat subteran standard L < 20 m din LEA Cbts: Pbts lei/buc. 3.300 2.800
Bransament trifazat radial subteran S < 15 kVA cupg:.'z:n:ie férgﬁmmi;itde
— bransament trifazat subderan standard L 5 20 m din frida Ciass Phits ledbac 3000 2.300
— cresterea lungimii cu 1 mfajd de L= 20m 5 led'm =11 60
Bransament trifazat radlal subteran 15 kA < 52 20 kVA
— bransamuenl trifazal subdesan standard L= 20 mdin LEA Ciag Pos leifbsc 300 2.800
— bransament trifazat subrteran standard L= 20 m din firidd Co: P |eibuc. 3000 2.500
— cresterga lungimilcu 1 m fajd de L= 20'm 5 ladim & 60
Bransamanil frifazal radial subderan 20 kVA& < 5 < 30 kWA
— bransament trifazat subderan slandard L £ 20 m din LEA T . ledbc. 3400 2.900
— bransament trifazat subteran standard L = 20 m din firidd Cee. Piis. ledbuc. 3200 2.700
— crestenga lungimsl cu 1 mfaja de L = 200m L ledm Gl 60
Racorduri da medie tensiuna:
Racord agnan da MT
— indice: gpecific pentru prima deschiders Crg [ 23.800
— indice spacific pantru o deschidera suplimentacs Fey [ e 17.700
Racord sutsiteran de MT din LEA MT
racl;%ﬁfurpa:lﬁn pentru costuri fixe, mdependante de lungimes G 6o 94.900
— indice specilic panin coslur vadabile cu lungimaa racordului B les'm 200
Racord subteran dea MT din statie/punct de alimentare/post de
transformaralpunct de conexiune
raclgi;ﬁleu?penlﬁc pentry cogtun fixe, mdepandente de lungimea n eibuc 1.400
— indice spacific pantre costuri variabile cu lungimea racordului Brg ladim 200
Posturi g transfmmr: iaplset tmn:;lnmléoare
Post de transformare aerian MT/JT echipat cu un TR < 63 kVA CpTA lei 47.000
Post de transformare aerian MT/JT echipat cu un TR de 100 kVA CPTA lei 53.000
Post de transformare aerian MT/JT echipat cu un TR de 160 kVA CpTA lei 63.000
Post de transformare aerian MT/JT echipat cu un TR de 250 kVA CPTA lei 72.000
Post de transformare aerian MT/JT echipat cu un TR de 400 kVA CpTA lei 110.000
Post de transformare MT/JT cu alimentare radialda in cabina Crrc lei 165.000

echipat cu TR de 160 kVA
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Tipul instalatiei de racordare Indici specifici U.M. Varianta/Valoare fara TVA
Post de transformare MT/JT cu alimentare radiala in cabina c lei 173.000
echipat cu TR de 250 kVA PTC .
Post de transformare MT/JT cu alimentare radiala in cabina c lei 180.000
echipat cu TR de 400 kVA PTC '
Post de transformare MT/JT cu alimentare radiala in cabina c lei 195.000
echipat cu TR de 630 kVA PTC .
Post de transformare MT/JT cu alimentare intrare-iesire sau c lei 184.000
dubla derivatie, in cabina, echipat cu TR de 160 kVA PTC .

. . cuun cu doua
Posturi de transformare: transformator | transformatoare
Post de (ransformane MTUT cu alimentans infrare-msine sau
dubla derivatie, in cabing, echipat cu TR de 250 kvA e oo W00
Post de frensformare MT/UT cu alimentare intrare-esire sau
dubl derivatie, in cabing, echipat cu TR de 400 kVA P led 196.000 294.000
Post de fransformara MTAUT cu alimentare infrare-esine sau :
dubla derivatie, In cabing, schipat cu TR de 630 VA cere .. <Hin 47B.000
Punct de comaxiuns MTIMT Cep b 174.000

Tarife specifice utilizate pentru calculul componentel Ty a tarifului de acordars
T Tersiung pund | _
Tip uelizatar e Tard specfic (18 "] algars fEra TVA

Client final casnic JT Ty hai &0
Client final nancasnic, § = 10 kVA JT Ty el 10
Client final noncasnic, 10 kWA = 5 = 50 kWA JT Ty 1l 120
Client final nancasnic, 5 = 50 kWA JT Tu lel 130
Loc de comsum, 5 = 50 kv MT Ty Iei 140
Loc de comsum, 50 kWA = 5 5 100 kKVA T Tu lei 150
Loc de comsum, 5 =100 KvA BT Ty lai 180
Loc de producersiioc de consum §i de producers JT (Tl Ji 450
Loc de producerefioc de consum si de producere, centrala ) .

dispecerizabild; puterea aprobatd: 5 MW < P < 10 MW MT, IT (Tueeri lei 2400
Loc de producere/loc de consum si de producere, centrala ‘ .

dispecerizabil&; puterea aprobata: P > 10 MW MT, IT (TWeerti lei 3.580
Loc de producere/loc de consum si de producere, centrala MT IT (TW)eert lei 2130

] certl "

nedispecerizabila cu putere > 1 MW
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Tarife specifice corespunzatoare elementelor componente ale unei retele electrice de interes public
(elemente de calcul), utilizate pentru calculul componentei T, a tarifului de racordare

Denumire element de calcul Tarif specific U.M. Valoare fara TVA
Linie electrica de joasa tensiune aeriana lyTA lei/MVA 309.000
Linie electrica de joasa tensiune subterana iyTs lei/MVA 215.000
Post de transformare aerian ipTA lei/MVA 280.000
Post de transformare in cabina ipTC lei/MVA 392.000
Linie electrica de medie tensiune aeriana iMTA lei/MVA 97.000
Linie electrica de medie tensiune subterana ivTs lei/MVA 67.000
Statie electrica de transformare 110 kV/MT isT110/MT lei/MVA 432.000
Linie electrica de 110 kV iLE110 lei/MVA 231.000
Statie electrica de transformare 220/110 kV isT220/110 lei/MVA 283.000
Statie electrica de transformare 400/110 kV iST400/110 lei/MVA 283.000
Statie electrica de transformare 4000220 kY bsTannson el A 176.000
Linie eleciricd de 220 kv bean Il Wi, 312000
Linie eleciricd de 400 kv hEanip lelihivd, 116.000
AMEXA Nr. 2

Conditiile ce stau la baza stabilirii indicilor specifici utilizati
pentru calculul componentai Ty a tarifulul de racordare

1. Valarile aprobate pentru indicl specific: utllizat pentru
calculul componentel Tr @ tarifulul de racordan cupringd,

a) coslul asislentel lehnics asigurale de apesatarul de ralea
pentru supravegheraa execufiel lucradi si peniru receplia
acesteia;

b) cheltuiala cu maontarea grupului de m&surara. In sikeatia in
care schema standard canfine grup de masurare.

2. Valarile aprobate peniru indicll specifics utiizatl pentry
calculul companente: T a ftanfulu de racordare nu cupring
taxele peniru oblmerea autorzaliel de construire  penlru
instalatia de racordara & penbru avizels necesare oblinerdi
acesteia. Tagale care sunt aplicabile & achitd suplimentar da
catre utilizator

3. In calculul Indlcilor specifici, costul considerat pentru
valoarea contorulul corespunde unul  echipament  avind
caracteriglicile tehnice previzute de Codul de mdsurare a
energiei electrice, aprobat prin Ordinul presedintelul Autortati
Nationale de: Reglementars in Domaniul Energeei ne. 1772002
Daca, in conformitate cu reglamenidrie aplicabile, operatorul de
retea instabeazé un sistem de masurare mteligents, diferania de
cost se suports de catre aparatorul de retea

4. Valorile indicior speciici pentru bransamentele cu priza
de pdmdint cupsind instalatla de legare |3 pamant avand priza
de pdmiant cu rezislenla mai mica de £ [

5. Bchema standard & unul brangamaent aafan corespunde
unui bransament realizal direct [a cladere fara stalp intermediar,
cu consold sau fixat direct pe paretale cladini.

6. Schema standard a wnui bransament subteran din linia
slecincd aenanid de joasé tensiuna (LEA JT) corespunde unui
brangament reallzat pe un iraseu cu Iun?umea de 20 m, la care
e adaugd coborares pe stalpul LEA JTIn Fungeme de B m.

T in silualia racordului aedian de medie lensione (MT),
valoarea indicelui specific pentre o deschidere suplimantara a
cuprinde costul unwi stalp de sustinare cu prizd de pamant.

B. Schema standard a unui post de fransformare MT/JT
cuprinde grupal de mésurare de decontars.

4. Valorile indicilor specificl perne posturile de transfarmare
MTLT Tn cabing sl pentru punciul de conexiuns MT/MT cuprind
costul anveloped de beton 51 al Instalajiel de legare la pamant,
inclusiv al prized de pamant

10 Valorile indicilor specifici penbru posturile de transformare
MTIJT in cabind cu doud transformatoare cuprind costurie celor
doud fransformatoare, precum i costurils a dous tablouri de JT
cu dous grupun de masurare de decontare.

AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMEMNTARE IN DOMENIUL ENERGIEI

ORDIN
pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea masurilor de salvgardare
in situatii de criza aparute in functionarea Sistemului energetic national

Avand in vedere prevederile art. 24 alin. (5) din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile

si completarile ulterioare,

n temeiul prevederilor art. 5 alin (1) lit. d) si al art. 9 alin. (1) lit. h) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 33/2007 privind
organizarea si functionarea Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei, aprobata cu modificari si completari prin

Legea nr. 160/2012,



